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RD 4.NP - 1000x600x27U 

nostnost min. 300 kg

V podhledu na žlabu

Osadit uvnitř krabice 196x152x70 

Příprava viz schéma

Nad podlahou

Rezerva - KO 68 s víkem

Nad podlahou

V podhledu na žlabu

Rezerva - KO 68 s víkem

Nad podlahou

Osadit uvnitř krabice 196x152x70 

Příprava viz schéma

AP - zásuvka v podhledu AP - zásuvka v podhledu

Rezerva - zásuvka v podhledu Rezerva - zásuvka v podhledu

V podhledu na žlabu

Nad podlahou

Rezerva - KO 68 s víkem

Nad podlahou

Osadit uvnitř krabice 196x152x70 

Příprava viz schéma

AP - zásuvka v podhledu

Rezerva - zásuvka v podhledu

Nad podlahou

V podhledu na žlabu

Rezerva - KO 68 s víkem

Nad podlahou

Osadit uvnitř krabice 196x152x70 

Příprava viz schéma

AP - zásuvka v podhledu

Rezerva - zásuvka v podhledu

V podhledu na žlabu

Rezerva - KO 68 s víkem

Nad podlahou

Osadit uvnitř krabice 196x152x70 

Příprava viz schéma

AP - zásuvka v podhledu

Rezerva - zásuvka v podhledu

Nad podlahou

RACK

DZ 62x50 v podhledu

DZ 62x50 v podhledu

DZ 62x50 v podhledu
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AP - zásuvka v podhledu
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Dz 125x100 v podhledu

DZ 62x50 v podhledu
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AP - zásuvka v podhledu

AP - zásuvka v podhledu

Nad podlahou

Nad podlahou

Nad podlahou

Nad podlahou

Nad podlahou

V podhledu na žlabu

AP - zásuvka v podhledu

Nad podlahou

Nad podlahou

Nad podlahou

V podhledu na žlabu

Rozvaděč výtahu - nouzové hlášení  

DZ 62x50 v podhledu

OK J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 24vl., 9/125, G657A, LSOH, 4mm, Eca, KDP

Z RD v 1.N.P m. server, zapojit 24 vl. konektory SC/PC.  

V obou RD ukončit na optických vanách.

Silnoproud

Napájení 3x 230Vst/50Hz/16A

3x CYKY 3x2,5

CYKY (2x1,5) pod om. z uzlu v 3.N.P. zvonky

CYKY (4x1,5) pod om. z uzlu v 3.N.P. 100V ozvučení

CYKY (2x1,5) pod om. z uzlu v 3.N.P. jednotný čas

AP - zásuvka v podhledu

Nad podlahou

Nad podlahou

V podhledu na žlabu

V podhledu na žlabu

Rezerva - KO 68 s víkem

Nad podlahou

Osadit uvnitř krabice 196x152x70 

Příprava viz schéma

Rezerva - zásuvka v podhledu

Rezerva - KO 68 s víkem Rezerva - KO 68 s víkem Rezerva - KO 68 s víkem

Rezerva - KO 68 s víkem Rezerva - KO 68 s víkem

Podlaha

Podhled

Prostor nad podhledem

Kr. 196x152x70 pod om. s víkem, v-150 cm (za tabulí)

Kr. 196x152x70 pod om. ( nad podhledem)

2x Tr. KF 50 do podhledu - R (HDMI, VGA, audio a pod...)

1x Tr. 23mm do podhledu - R

1x Tr. 23mm do podhledu - 2x linka LAN - zás. 2xRJ45 cat. 6 UTP

1x Tr. 23mm do podhledu - pro silnoproud 230Vst/50Hz/16A zás.

Příprava pro interaktivní tabule

Kr. KO 68 s víkem, výška dle přístrojů silnoproudu - R

1x Tr. 23mm do podhledu - R

RD 1.N.P.

OK SM 24vl., 9/125

RD 4.N.P.

16x zásuvka 2x RJ 45 cat. 6 UTP v podhledu 

47x zásuvka 2x RJ 45 cat. 6 UTP

1x linka cat. 6 UTP - rozvaděč výtahu - nouzové hlášení

127 datových linek

(6x PP 24x RJ 45)

10x opt. zásuvka 2x SC/PC 

20 opt. linek

2x opt. vana 24 p. 1x opt. vana 24 p. 

Napájení 3x 230Vst/50Hz/16A

3x CYKY 3x2,5

24 vl. pátedřní kab.24 vl. pátedřní kab.

celkem 4x sestava 100V/1,5W 

celkem 4x repro 100V/6W

celkem 3x repro 100V/6W

CYKY (4x1,5) pod om. z uzlu v 3.N.P. 100V ozvučení

CYKY (2x1,5) pod om. z uzlu v 3.N.P. jednotný čas CYKY (3x1,5) pod om. z uzlu v 3.N.P. zvonky

4.N.P. SITUACE SLP  

M 1:50

Na hranicích požárních úseků obnovit nebo instalovat pož. ucpávky

MICHAL SCHLAFFER

Revoluční 1138/38 312 00 Plzeň

Projektování elektrických zařízení

+420 736 612 014 michalsch@volny.cz

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA
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Investor:
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tel.: 736 612 357

Tovární 431,  330 12  Horní Bříza

VKV   s.r.o.
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LEGENDA LAN

Zásuvka metalická - 2x přípojné místo sítě RJ45 cat. 6 UTP 

Datový rozvaděč 

RACK

Metalická kabelová trasa

Zásuvka optická - 2x přípojné místo sítě SC/PC

Optickácká kabelová trasa

Centrální trasa (FeZn žlaby, PVC stoupací trasy)

Zásuvka metalická - 2x přípojné místo sítě RJ45 cat. 6 UTP v podhledu 

Nástěnný reproduktor 100V 

Hodiny jednotného času

Regulátor hlasitosti

Zvonek

Dvojité hodiny jednotného času

LEGENDA SLP OSTATNÍ

Napájecí a systémová kabeláž CYKY (X x 1,5) pod omítkou 
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