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LEGENDA STROJU A ZARIZENI

LEGENDA MISTNOSTI

.01 Satna zaménstnancu
ndsténny kondenzacnf kotel Hoval TOP Gas 45 .02 we
A vykon 80/60 — 10-41 kW, 40/30 — 11,1 — 45 kW 1.03  Satna déti
stdvajic 1.04  Umyvdrna
T . . - 1.05 WC
B hy(/jrog,h?ky vyrovndvaé dynamickych tlaka (HVDT) 106 Sklad hracek
stdvajici 1.07  Sklad lehitek
1.08  Sklad prddla
tlakovd expanzni nddoba o objemu 140 litrd, Reflex 1.09 Herna
C stdvajic 110 Trida
111 Vydejna stravy
D 26s0bnik teplé vody COMBIVAL ZSP 300 H% ggfgwo
objem 300 litrd 114 Chodba + schodists
stdvajici 115 Chodba
1.16 Mistnost s kotli
) 1.17  Chodba
veskeré strojni vybaveni beze zmény 1.18  Predsih
za HVDT je na vytlatném potrubi osazeno obéhové cerpadlo 119 WC
Grundfos — beze zmény 1.20  Uklid

na zpdteéce je osazen filtr a uzaviraci armatura — beze zmén

_208/2_ ¢islo otopného télesa
21-060100
R$15 (x)
647 W

———  typ otopného télesa

vykon

rozvody otopné soustavy budou zhotoveny z médéného potrubi
horizontdlni rozvod veden pod stropem v 1.NP — v podhledu

veskerd OT budou na trubni rozvod napojena pomoci médéného potrubi Cu 15x1,0
OT ventil kompakt — regula¢ni Sroubeni "H" DN15 + term. hlavice — rohové provedeni

pfipojovaci potrubi k radidtorim vedeno drdzkou zdiva nad podlahou
potrubi kolem sloupt vedeno volné — mozno zakrytovat

otopnd télesa — se spodnim pipojenim (VK)

LEGENDA CAR:

pfivodni potrubi Cu

vratné potrubf Cu

expanzni potrubf Cu

pfivodni potrubi — stdvajici

vratné potrubi — stdvajici

teplotni oblast —15°C (Sumperk)
teplotni spdd otopnych téles 60/45 °C

PAVILON 2

21 — pocet desk (pfedni/zadnf), 060 — vyska OT (cm), 100 — délk
\p?‘pojen’ 0T, prednastaveni TRV

a 0T (cm)
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