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2.04a

2.23

2.33a

2.33b

2.32

2.31

2.30

2.29

2.27

2.26

2.25 2.24

2.22

2.21 2.20

2.15a

2.08e

2.19a

2.19

2.08c

2.08b2.08d

2.08a

2.07

2.06

2.13

2.09

2.10

2.14

2.08

2.05.2

2.05.1

2.17

2.18

2.15

2.03.a

2.12.2

2.16

2.12.1

2.01.5 2.01.4

2.01.5a 2.01.4a

2.02.1a 2.02.2a

2.02.3a2.02.4a2.02.5a

2.02.5 2.02.4 2.02.3

2.02.22.02.1

2.01.2 2.01.3

2.01.3a2.01.2a2.01.1a

2.03.b 2.01.1

A

A

B

B

C

D

C

D

E

E

s.v.=2.600

s.v.=2.500 s.v.=2.500 s.v.=2.500 s.v.=2.500

s.v.=2.500s.v.=2.500s.v.=2.500s.v.=2.500s.v.=2.500

2.06.a

2.04

P.P.

s.v.=2.600

s.v.=3.000

s.v.=2.600

Ozn Název Plocha

2.01.1 1 lůžkový pokoj 13.47

2.01.1a WC + sprcha 2.94

2.01.2 1 lůžkový pokoj 13.47

2.01.2a WC + sprcha 2.94

2.01.3 1 lůžkový pokoj 13.48

2.01.3a WC + sprcha 2.94

2.01.4 1 lůžkový pokoj 13.47

2.01.4a WC + sprcha 2.94

2.01.5 1 lůžkový pokoj 13.56

2.01.5a WC + sprcha 2.94

2.02.1 2 lůžkový pokoj 13.48

2.02.1a WC + sprcha 2.94

2.02.2 2 lůžkový pokoj 13.47

2.02.2a WC + sprcha 2.94

2.02.3 2 lůžkový pokoj 13.44

2.02.3a WC + sprcha 2.94

2.02.4 2 lůžkový pokoj 13.48

2.02.4a WC + sprcha 2.94

2.02.5 2 lůžkový pokoj 13.48

2.02.5a WC + sprcha 2.94

2.03.a odběry 17.42

2.03.b vyšetřovna 17.35

2.04 sesterna 15.99

2.04a denní místnost - pers. 14.03

2.05.1 lékařský pokoj 18.22

2.05.2 lékařský pokoj 18.35

2.06 jídelna pacientů 40.67

2.06.a kuchyňka 11.44

2.07 denní místnost  pacientů 37.84

2.08 WC personál - chodba 4.26

2.08a WC personál - M předsíň 2.47

2.08b WC personál - M kabina 1.53

2.08c WC personál - Ž předsíň 2.46

2.08d WC personál - Ž kabina 1.53

2.08e sklad ostatní 5.50

2.09 sklad čistého prádla 9.46

2.10 manipulace 10.37

2.12.1 místnost pro pracovní terapii 36.01

2.12.2 místnost pro pracovní terapii 49.27

2.13 úklidová místnost + odpad 9.34

2.14 sklad špinavého prádla 6.19

2.15 příjmová místnost 13.73

2.15a SZM 10.36

2.16 kuřárna 11.41

2.17 pracovna staniční sestry 18.04

2.18 bezbariérová sprch + WC 12.70

2.19 chodba 134.87

2.19a zádveří 2.44

2.20 patrová hala 10.54

2.21 podesta 8.02

2.22 schodiště 1.67

2.23 strojovna VZT 6.45

2.24 elektro rozv. 3.18

2.25 výtah C 2.97

2.26 výtah B 4.45

2.27 výtah A 7.04

2.28 strojovna VZT 6.39

2.29 schodiště 6,39

2.30 podesta schodiště 6.59

2.31 patrová hala 16.36

2.32 tertasa 205.45

2.33a tertasa - zeleň 53.34

2.33b tertasa - zeleň 64,83

s.v.=3.100s.v.=2.800
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D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

STAVENIŠTĚ A - SO. 01  BUDOVA („NOVÁ PSYCHIATRIE“)

ÚSTŘEDNA EPS

PROSTOR VYBAVENÝ

NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM

PROSTOR VYBAVENÝ EPS

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

POŽÁRNÍ HYDRANT

TABLO OBSLUHY EPS

H

PROSTOR VYBAVENÝ POŽÁRNÍM

ROZHLASEM

ÚSTŘEDNA POŽÁRNÍHO ROZHLASU

PROSTOR VYBAVENÝ

PŘENOSNÝMI HASÍCÍMI

PŘÍSTROJI

TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ KABELŮ A POTRUBÍ DLE TZ PBŘ

C2 - SAMOZAVÍRACÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

POZNÁMKY

VIZ PD ČÁST ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

DVOUKŘÍDLOVÉ POŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU  VYBAVENY KOORDINÁTORY ZAVÍRÁNÍ

POČTY PHP V PÚ VIZ - VÝPOČTOVÁ ČÁST PBŘ

LEGENDA ZNAČEK

REI, RE, R, EI 45DP1

SVISLÁ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCE

SMĚR ÚNIKU

REI 45DP1

PU 1 - III

EW 30DP3

OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ

POŽÁRNÍ UZÁVĚR

POŽÁRNÍ STROP

POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ A POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCE

AKUSTICKÉ POPLACHOVÉ

ZAŘÍZENÍ-SIRÉNA

HASÍCÍ PŘÍSTROJ alespoň 21A

Prostupy rozvodů a instalací

Prostupy rozvodů požárními konstrukcemi  budou utěsněny v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0810.

Těsnícími konstrukcemi EI 30 (utěsnění manžetou podle 7.5.8  ČSN EN 13501-2:2008) musí být opatřeny:

- kanalizační potrubí z hořlavých hmot většího průřezu než DN 110,

- vodovodní potrubí z hořlavých hmot průřezu většího než DN 130,

- prostupy dvou a více potrubí umístěné vedle sebe bez ohledu na jejich světlou průřezovou

plochu, pokud mezi nimi je vzdálenost menší než 10 průměrů potrubí,

- kabelové a jiné el. rozvody tvořené svazkem vodičů, pokud tyto rozvody procházejí jedním

otvorem, mají izolace šířící požár a celková hmotnost těchto izolací je větší než 1,0 kg/m.

Každá trubní ucpávka musí být vybavena štítkem s označením.

V ostatních případech musí být prostupy zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí, hmoty pro těsnění - třída reakce na oheň

nejvýše C, požadovaná požární odolnost EI 30.
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