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Vyjadfeni k existenci siti a draznim energetickym zafizenim Spravy Zeleznic, statni
organizace, Oblastniho Feditelstvi Ostrava — Spravy elektrotechniky a energetiky
Olomouc

Ev.C. 297/2025 - SEE
Stavba: Susice-odkanalizovani obce
Stupen: povoleni zdméru

Zpracovatel: Cepeldkova Karla, T: +420 972 741 200, E: Cepelakova@spravazeleznic.cz

PFi realizaci Vami planovanych vyznacenych zemnich pracich dojde / redejde ke styku (soubéhu,
kfizeni) s draznimi elektroenergetickymi zafizenimi a jejich soucastmi, kterd jsou chranéna
ochrannym pasmem dle §46 - zakona ¢.458/2000Sb. v platném znéni.

Jedna se o:

- podzemni vedeni: nn X, nn boUO, ON X, vn 3kVv DC [J, vn 6kV X
vn 22kV [, vvn 110kV O, uzemnéni O,
opticka sit O

— nadzemni vedeni kabelové: nn [, vn 6kVv [, vn 22kV [],

— nadzemni vedeni (bez izolace): vn 3kV DC [, vn 25kV AC X, vvn 110 kv [,

— nadzemni vedeni (se zakladni izolaci): vn 22kV O,
— elektrické stanice: venkovni [, stozarové [, kompaktni a zdénél]

Doplnujici pripominky:

e Pozadujeme respektovat ochranné pasmo vyse uvedenych siti a energetickych
zafrizeni ve spravé OR Ostrava, SEE Olomouc dle §46 zakona ¢.458/2000Sb.
v platném znéni.

e P¥i soubéhu a kfiZeni respektovat CSN 736005 a vyse uvedené podminky.

o Prilohy sdéleni k sitim — Polohopisy kabelovych tras a el. zafizeni v prilozenych
situacich jsou pouze informativni, je nutné jejich vytyceni!

e Pripominky Trakcni vedeni:

1/ Podminky pro stavby ochranném pasmu a mimo ochranné pasmo Zeleznice
elektrizované trakénim systémem:

e Upozorfiujeme, Ze v blizkosti elektrizované Zeleznicni trati — trak¢niho
vedeni vn 25 kV AC je nutno zajistit a dodrzovat veSkera ochranna a
bezpeénostni opatteni dle platné legislativy, zejména dle CSN 341500 ed.2,
CSN EN 50110-1 ed.3, CSN EN 50122-1 ed.2, TNI 343100, TNZ 343109 a
predpisu Bp1 a Bp3. Pozadujeme také, do vzdalenosti 30 m od Zivych casti
elektrickych zafizeni pod napétim, nepracovat se souvislym proudem vody.
Toto ustanoveni poZzadujeme uvadét ve zpravach dokumentace.

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
spravazeleznic.cz
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OR Ostrava - SEE Olomouc

e Upozorfiujeme na skutecnost, Ze v blizkosti elektrizované zeleznicni traté
3 kV DC s moznosti vyskytu bludnych proudd je pro G&innou ochranu pred
jejich koroznim vlivem nutno chranit (na zakladé korozniho méfeni dle TKP v
dané oblasti) prfipadna zemni kovova ulozna zafizeni.

e Stavebnik a projektant bude postupovat ve smyslu Zakona o drahach
v platném znéni, zakon 266/94Sb., §5a — Styk drahy s cizim vedenim.
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Pripominky Dispecerska Fidici technika (DRT) :

1/ Podminky odboru DRT pro stavby, kdy dochézi ke kfiZeni s dréhou a na trakénim
vedeni elektrizované trati je vytvareno dolasné neutralni pole:

. V pripadé zmény schéma - konfigurace systému trakéniho vedeni

z d@vodu posunu nebo zfizeni do¢asnych neutralnich poli z ddvodu realizace
cizi liniové stavby je nutnd zména vizualizace provozniho schématu na ED
Prerov.

. Veskeré zmény a Upravy tykajici se trakéniho vedeni maji dopad na
dispecerskou fidici techniku (DRT) na fidicim stanovisti elektrodispecera RS ED
Prerov.

. Zmeéna vyvolava uUpravy SAPV fidiciho systému RTis v¢. modelu, nutné
provedeni internich zkousek (FAT) v¢. instalace Uprav, zkousek a verifikace
upraveného SAPV RS RTis (SAT). Zmé&ny je nutné provést pii uvedeni zmény
do provozu a zpét pfi vraceni konfigurace TV zpét do plvodni podoby.

. VySe uvedené je nutné zapracovat do projektové dokumentace stavby
a odsouhlasit odborem DRT SEE Olomouc. Kontakt Bc. Jifi Bernard, E:
Bernard@spravazeleznic.cz, tel.: +420 601 574 429.

Kontaktni osoby pro vytyceni siti:

1.
2.

Martin Beran, OE Hulin, +420 725 392 907, E: BeranMa@spravazeleznic.cz
Ondiej Ocetek, OE Hulin, +420 607 006 200, E: OcetekO@spravazeleznic.cz

Kontaktni osoby spravce dotéenych siti:

1.
2.

Radomir Kodi (Koci@spravazeleznic.cz, 724 484 933) - VPS OE Hulin
Jaroslav Sistal, vedouci provozniho stiediska OTV Hulin, mob: 607 006 196

VSeobecné podminky:

Podminky pro provadéni praci v ochrannych pasmech silnoproudych a sdélovacich

kabelll, nadzemnich vedeni a energetickych zarizeni ve spravé Spravy Zeleznic, statni

organizace, OR Ostrava, Spravy elektrotechniky a energetiky Olomouc (déle jen SEE) :
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Pfi provadéni zemnich praci, které mohou ohrozit podzemni vedeni vvn, vn, nn, mistni optické
sité a zafizeni SEE, vC. praci v blizkosti téchto vedeni a zafizeni, je Vase organizace povinna
ucinit veskeré opatreni, aby nedoslo k poSkozeni vedeni a zafizeni stavebnimi pracemi, zejména

tim, 7e zajisti:

a.

pfed zahajenim zemnich praci vyznaceni polohy odbornym vytyc¢enim podzemnich vedeni vn,
nn, mistni optické sité a zafizeni Spravy zeleznic pfimo na stavenisti pracovnikem SEE. Viz.
vySe uvedené kontakty. VytycCeni je provadéno na zakladé objednavky. Objednavka bude
adresovana Spravé Zeleznic, statni organizaci, Praha 1, Nové Mésto, DI&zdéna 1003/7, PSC
110 00. Prijemce objednavky Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Ostrava,
Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava. Rozsah praci a predpokladané naklady objednavky
bude upfesnén s kontaktnim zaméstnancem SEE pro vytycCeni, dle aktualnich sazeb
organizace OR Ostrava.

pfi zemnich pracich je zakazano snizovat nebo zvySovat kryti (hloubku uloZzeni) zemnich
kabell a zakladd

uvédomeéni organizace, ktera vydala toto vyjadreni, o zahajeni stavebnich praci nejméné 15
dnl predem.

prokazatelné sezndmeni pracovnikl, ktefi budou provadét prace, s polohou tohoto vedeni
/zarizeni/.

. upozornéni organizace provadéjici zemni prace na moznou polohovou odchylku ulozeného

vedeni od vykresové dokumentace.
aby stavebni objekt nebyl postaven nad kabelovym vedenim nn, vn, vvn, mistni optické sité,
ani v ochranném pasmu 1 m na kazdou stranu od vnéjsiho plasté kabelu.

. upozornéni pracovnikl, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a

nepouzivali zde nevhodné naradi a ve vzdalenosti 1,5m po kazdé strané vyznacené trasy, aby
nepouzivali 24dnych mechaniza¢nich a hloubicich strojd a dodrZovali platné bezpeénostni

pokyny.

. pFi soub&hu a kiizeni s kabely Spravy Zeleznic dodrzeni platnych norem CSN, TNZ a predpisC

Spravy zeleznic, statni organizace apod. Pfi vzniku kfiZzeni s kabely nn, vn vvn a mistni optické
sité je nutné provadét nejen vytrasovani, ale i hloubkové zaméreni trasované kabelizace SEE.
aby odkryté podzemni vedeni vn, nn, vvn, mistni optické sité /zafizeni/ bylo Fadné
zabezpeceno proti poskozeni.

aby organizace provadéjici zemni prace zhutnila zeminu pod kabelem pred jeho zakrytim
/zahozem/.

aby organizace provadéjici zemni prace vyzvala spravce SEE k provedeni kontroly pred
zakrytim kabelizace, k ovéreni, zda neni dotéené vedeni /zafizeni/ viditelné poskozeno.

aby bylo hldSeno ukondeni stavby.

. aby byly dodrzeny podminky ochranného pasma stanovené zakonem 458/2000 Sb. v platném

znéni.

. pfi pracich v ochranném pasmu kabell a vedeni vn a vvn, je nutné, aby byl dany kabel v

bezpecném (vypnutém) stavu. Se spravcem el. zafizeni vn, vvn je nutné Cinnost predem
projednat a domluvit termin napétové vyluky.

. po dobu praci zapanelovani tras zemnich kabell vn, vvn, na véech mistech pfejizdéni stavebni

a dopravni technikou. Zakaz skladovéni materialu a techniky na trase zemnich vn, vvn kabelG.
Pozadujeme zachovani snadného pfistupu v¢. techniky - ke kabelovym trasédm vsech napéti
a zarizenim ve sprdvé SEE a to zejména z provoznich dlvodl (oprava, Udrzba,
provozuschopnost).
ohlasi neprodlené kazdé poskozeni vyse uvedenych energetickych zafizeni SEE a jejich
soucasti, zejména podzemnich kabelovych vedeni vn, nn, mistni optické sité a to na
elektrodispecink SEE v Pferové.

Kontakty na ED Prerov, elektrodispecer I : +420 972 025 506

Kontakty na ED Prerov, elektrodispecer II : +420 972 025 507

Nedodrzeni téchto podminek je hrubym porusenim pravni povinnosti dle zakona o

drahach €. 266/1994 Sb.




Sdéleni k existenci siti
OR Ostrava - SEE Olomouc

Toto vyjadfeni pozbyva platnosti spolu s rozhodnutim o povoleni zaméru. Pfi Zadosti o zménu
nebo prodlouzeni povoleni zaméru stavebnim Gfadem je nutno zadat o nové vyjadreni o existenci
siti a drdznim energetickym zafizenim SEE.

Platnost vyjadreni: 20.3.2027
Ing. Tomas Raska
prednosta

Spravy elektrotechniky a energetiky
Oblastni reditelstvi Ostrava

Pfilohy
Zakres silnoproudu 1

Zakres silnoproudu 2
Zakres DOUO TV
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