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Legenda' VYPRACOVAL | P.Bélek DATUM STUPEN P.D.
Topna voda - pfivodni potrubi Deskové otopné téleso - typ VK SCHVALIL P. Sharda 0112025 oPs L‘S C B E ne rgO
—————— Topna voda - zpétné potrubi - Pfipojeni prave nebo levé spodni STAVBA STAVEBNI UP,RAW KULTURNng DOMU Ep. 89 :::c:; ;;J;;;M
- Pfipojovaci zavit G % vnitfni nap.&. 98 vk.d. Rychnov nad MalSi 370 01 Ceské Bud&jovice
Deskové : 13l Kasicky - Integrovany rad. ventil + termostaticka hlavice INVESTOR  OBEC DOLNI DVORISTE, cb-energo.cz
. esp"ﬁ‘;j“;:fgg;;“" - lasicky typ Pripojeni rohové uzav. §roubeni pro VK télesa DOLN DVORISTE 62, 382 72 DOLN| DVORISTE
) nastaveni regulace pfi komplexni zkouSce MERITKO
L - Pripojovaci zavit G } vnitni ( guiace priiomp ) PROFESE
- Pfipojeni na pfivodu: Termostaticky ventil . , Cx .
+ termostaticka hlavice l: C""'“:;i’;z.::‘?irfé‘:_'em D.1.4.2 Vytapéni ZAK. CISLO
- Pfipojeni zpétetka: Radiatorové uzaviraci droubent - Fripojeni bochl o -
(nastaveni regulace pfi komplexni zkousce) - Pfipojovaci zavit G vnitfni o OBSAH VYKRESU POZNAMKA
- Pripojeni: Termostaticky ventil + termostaticka hlavice
—— ) POCET A4 C. VYKRESU
Montazni schéma - restaurace a prodejna 4 D1425

Pfipojeni zpatecka: Radiatorové uzaviraci Sroubeni
(nastaveni regulace pfi komplexni zkousce)




