
B1 ČIDLO NÁBĚHU TO1
B12 ČIDLO NÁBĚHU TO2
B13 ČIDLO BAZÉNU
B15 ČIDLO PŘEDREGULACE
B2 ČIDLO KOTLE
B22 ČIDLO KOTLE NA DŘEVO
B3 HORNÍ ČIDLO TV
B31 SPODNÍ ČIDLO TV
B39 ČIDLO CIRKULACE TV
B4 HORNÍ ČIDLO AKUMULACE
B41 SPODNÍ ČIDLO AKUMULACE
B42 STŘEDNÍ ČIDLO AKUMULACE

B6 ČIDLO KOLEKTORU
B7 ČIDLO ZPÁTEČKY
B10 ČIDLO NÁBĚHU KASKÁDY
B70 ČIDLO ZPÁTEČKY KASKÁDY
B73 ČIDLO SPOLEČNÉ ZPÁTEČKY
B8 ČIDLO TEPLOTY SPALIN
B9 ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY

Q1 ČERPADLO KOTLE
Q2 ČERPADLO TO1
Q3 ČERPADLO / VENTIL TV
Q4 ČERPADLO CIRKULACE TV
Q5 ČERPADLO KOLEKTORU
Q6 ČERPADLO TO2
Q10 ČERPADLO KOTLE NA DŘEVO
Q11 ČERPADLO NABÍJENÍ AKU
Q14 PODAVACÍ ČERPADLO
Q15 ČERPADLO H1
Q18 ČERPADLO H2
Q19 ČERPADLO H3

Q20 ČERPADLO PŘÍMÉHO TO
Y1/2 SMĚŠOVAČ TO1
Y5/6 SMĚŠOVAČ TO2
Y15 VENTIL ZPÁTEČKY
Y19/20 VENTIL PŘEDREGULACE
K6 EL. TOPNÁ VLOŽKA TV
K8 ČERPADLO SOLÁRU DO AKU
K18 ČERPADLO SOLÁRU DO BAZÉNU

ZMĚNA:

POČET LISTŮ:

MOBIL
E-MAIL
DATUM
MĚŘÍTKO
TYP KOTLE
NÁZEV:

Brilon CZ a.s.
Sezemická 6/A3
193 00 Praha 9
www.brilon.cz
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LEGENDA:

Č. VÝKRESU:

LIST Č.

VYPRACOVAL

11WPG 55 + PSM 1500 2"
EKVITERMNÍ REGULACE B25-012

SCHÉMA
27-02-2025
j.soukup@brilon.cz
724 211 162
ING. JAN SOUKUP

AKUMULAČNÍ
ZÁSOBNÍK

ÚT

MAG. FILTR

PP
PV

VST

VÝST

KRONOTERM
WPG 55

ELEKTROKOTEL

JYTY 2 x 1

T7/8

B4
(BX2)

JYTY 2 x 1

1

PSM 1500 2 1/2"

3 x C32, KABEL 5 x 6 mm2
B0/W35 TOPNÝ VÝKON 42,5 kW
B0/W55 TOPNÝ VÝKON 37,6 kW

ELEKTROKOTEL
24 kW

D

C

A

VRT

B

ZP

MAX. PŘÍKON 17,5 kW
MAX. ROZBĚHOVÝ PROUD 32,7 A

JMENOVITÝ PRŮTOK PRIMÁR 9,6 m3/H
TLAKOVÁ ZTRÁTA PŘI JM. PRŮTOKU 9,8 kPa

1

WILO STRATOS 40/1-12

WILO STRATOS 40/1-12

B9
QAC34 JYTY 2 x 1

RVS43.345

REGULÁTOR

ADRESA LPB 1
ADRESA SEG 0

230V/50Hz
6 A

AVS37.294

OVLÁDACÍ PANEL

1

OZW672.01

230V/50Hz
2 A

WEBOVÝ SERVER

UTP KABEL
INTERNET

B10
(BX1)

JY
TY

 2 
x 1

B1

Y1/2

Q2

ZV

JYTY 2 x 1
CYSY 3 x 0,75

CYSY 3 x 0,75

VĚTEV 1 - SÁL
OTOPNÁ TĚLESA

1

AVS75.370

ROZŠ.MODUL

230V/50Hz
2 A3

1

B12

Y5/6

Q6

ZV

JYTY 2 x 1
CYSY 3 x 0,75

CYSY 3 x 0,75

VĚTEV 2 - PRODEJNA
OTOPNÁ TĚLESA

2
B1

Y1/2

Q2

ZV

JYTY 2 x 1
CYSY 3 x 0,75

CYSY 3 x 0,75

VĚTEV 3 - RESTAURACE
OTOPNÁ TĚLESA

3
B1

Y1/2

Q2

ZV

JYTY 2 x 1
CYSY 3 x 0,75

CYSY 3 x 0,75

VĚTEV 4 - KNIHOVNA
OTOPNÁ TĚLESA

4

RVS43.345

ADRESA LPB 2
ADRESA SEG 0

AVS37.294

OVLÁDACÍ PANEL

230V/50Hz
6 A

3 AVS75.370

ROZŠ.MODUL

230V/50Hz
2 A4

1

BX1 BX2 BX3

QX1 QX2 QX3 QX4

RVS 43.345 - TOPNÝ OKRUH 1

QX5

Y2 Y1 Q2

B1

Q3Q4

B10

BX21 BX22

QX21 QX22 QX23

AVS75.370 - TOPNÝ OKRUH 2

2
Y5 Y6 Q6

B12

BX5 H1

UX21

ALARM

10VDC

3

BX1 BX2 BX3

QX1 QX2 QX3 QX4

RVS 43.345 - TOPNÝ OKRUH 3

QX5

Y2 Y1 Q2

B1

BX21 BX22

QX21 QX22 QX23

AVS75.370 - TOPNÝ OKRUH 4

4
Y5 Y6 Q6

B12

BX5 H1

UX21

JYTY 4 x 1

T1/2 + ALARM H1

PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ
QAA55.110

JYTY 2 x 1

PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ
QAA55.110

JYTY 2 x 1

PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ
QAA55.110

JYTY 2 x 1

PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ
QAA55.110

JYTY 2 x 1

B4

B2
(BX5)

JY
TY

 2 
x 1 1
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