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LEGENDA OZNACENI NA VYKRESECH
PUVODNI STAVAJICI, | PREMISTENE, RADIATORY - OCELOVE DESKOVE KLASIK (BOCNI PRIPOJENI) / VYBAVA ARMATUR PUVODNICH RADIATORU NOVA.
33-6090-5 - 33=TYP RADIATORU, 60cm-VYSKA, 90cm-DELKA, -5= TYP RADIATORU "KLASIK"
RA-DV/15/5,0 = TYP DINAMICKEHO VENTILU "DANFOSS RA-DV" /[DN15 /PREDNASTAVENI .
RLV*P/15/5,00t.. = TYP REGULACNIHO SROUBENI DANFOSS RLV*PRIMEHO/DN15/PREDNASTAVEN] (VSECHNA PLNE OTEVRENA)

NOVE RADIATORY - OCELOVE DESKOVE KLASIK (BOGNI PRIPOJENI)
22-060090-50 - 22=TYP RADIATORU, 060cm-VYSKA, 090cm-DELKA, -50= TYP RADIATORU "KLASIK"
RA-DV/15/5,0 = TYP DINAMICKEHO VENTILU "DANFOSS RA-DV" /DN15 PREDNASTAVEN .
RLV*P/15/5,00t.. = TYP REGULAGNIHO SROUBEN DANFOSS RLV*PRIMEHO/DN15/PREDNASTAVENI (VSECHNA PLNE OTEVRENA)

RADIATORY - OCELOVE DESKOVE VK (SPODNi PRIPOJENI)
11-060090-60 - 11=TYP RADIATORU, 060cm-VYSKA, 090cm-DELKA, -60= TYP RADIATORU "VK"
KORADO Eclipse /15/5,0 = TYP TERMOREGULACNIHO VESTAVENEHO DYNAMICKEHO VENTILU ECLIPSE/DN15/PREDNASTAVENI PRUTOKU
RLV-K/15/4,50t. = ZDVOJENE REGULACNI SROUBENI DANFOSS RLV-K/DN /PREDNASTAVENI (VSECHNA PLNE OTEVRENA) .

RADIATORY - OCELOVE KOUPELNOVE
KRM-070060-00M - KRM =TYP RADIATORU KORALUX RONDO MAX-M, 070cm-VYSKA, 060cm-DELKA, -00M= TYP RADIATORU "-M"
AUTOSAR-V R(levy)/153,2. = TYP DINAMICKEHO REGULACNIHO ZDVOJENEHO "H' TERMOREGULACNIHO VENTILU "COMAP"IDN15/PREDNASTAVENI

LEGENDA
ZDROJ TEPLA - NOVA PLYNOVA KOTELNA

TOPNA SOUSTAVA
DEMONTAZE
STAVAJICI VYBAVA TOPNE SOUSTAVY ZUSTANE PUVODNI, VYJMA ARMATUR RADIATORU
A VYJMA ORANZOVOHNEDOU BARVOU OZNACENYCH TRUBEK A RADIATORU S ARMATURAMI, NA VYKRESECH.

MONTAZE / INSTALACE NOVE VYBAVY TOPNE SOUSTAVY (TS)
TOPNA TELESA OCELOVA DESKOVA - RADIK VK, RADIK KLASI A KOPELNOVA KRM-M A ARMATURAMI DLE POPISU VYSE.

POTRUBI PUVODNI | NOVE PRO TOPNOU SOUSTAVU Z TRUBEK OCELOVYCH, BEZNYCH, SPOJOVANYCH SVAROVANIM. .
POTRUBI VYBRANYCH CASTI, POTRUBI VETSICH DN, V PROSTUPECH STENAMI A STROPY, NAD PODHLEDY STROPU,
ULOZENO V 1ZOLACICH NAVLEKOVYCH .

VEDEN{ POTRUBI JE A BUDE V OBJEKTU PODEL VNITRNICH STEN, NEBO V KONSTRUKCI STEN A PODLAH OBJEKTU.
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REKONSTRUKCE KOTELNY PRO VYTAPENI
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OBJEKTU MESTSKEHO URADU BOHUSOVICE NAD OHRI,
HUSOVO NAMESTI 42, PSC 411 56,

D.1.2.4. -

'I' CENTRAL
TS HEATING
TPS - VYTAPENI

Objednatel: MESTO BOHUSOVICE NAD OHRI, HUSOVO NAM.42, 411 56. Cislo zakazky: TH2357_25
Autor navrhu: Odpovédny projektant: Vypracoval: Profese:
Toma$ Hanzlik Tomas Hanzlik Toma$ Hanzlik VYTAPENI
Vykres: D.1.4.b Vytapéni Stuperi: DPS Priloha ¢islo:
DISPOSICE NAVRHOVANEHO STAVU TOPNE SOUSTAVY M&Fitko: 175
VE 3.NP.
Datum: 11.2025 04




		2025-11-25T18:03:47+0100
	Tomáš Hanzlík




