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‘ : ‘ ‘ \ . VYSKY NAPOJENI VODY NA ZARIZOVACI PREDMETY SE MUZOU LISIT PODLE VYBERU

| == KONKRETNIHO VYROBKU
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\ “g> \ \ \ . PROSTUPY ROZVODU A INSTALACI POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI MUSI BYT UTESNENY
| 2 ‘ ‘ POMOCI MANZET, TMELU A JINYCH VYROBKU, JEJICHZ POZARNI ODOLNOST JE URCENA
| ‘ E > \ ‘ POZARNI ODOLNOSTI PROSTUPOVE KONSTRUKCE — DLE PBR
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Z)‘VIZ CAST KOTELNY | ‘ | N U UMYVADLO
B ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - odpad 530 mm nad ¢&.p. — sifon chrom DN40
e - voda SV+TV 580 mm nad &p. — 2x RV 1/2°x3/8”; rozte 100 mm + umyv. stojankové baterie
| | ‘ ‘ | ‘ - Ui — umyvadlo invalidnf
] WC  KLOZET S BIDETOVM SEDATKEM
| | ‘ ‘ | ‘ zavésny klozet a nddrzka do lehké stény — vyska seddku 450 mm nad &.p.
- odpad cca 225 mm nad &.p.
\ \ ‘ ‘ \ T ‘ - voda SV 1050 mm nad &.p. + pripojeni bidetového seddtka pres RV 1/2°x3/8" 300 mm nad &p.
‘ ‘ ‘ - WCi - Klozet invalidni
Lo | | | |
| ! SM BEZBARIEROVA SPRCHA
A ‘ - odpad pod Zlabem vodorovny cca 80 mm pod &.p. — sifon DNSO
| | | ‘ | pad p y pod E.p
| : | 7 - nasténnd sprchova baterie napojeni 1100 mm nad ¢.p. + prepina¢ + hlavovd sprcha ze stény
i napojeni | | N
| — na ‘ D  DREZ
| i\ A - odpad cca 950 mm nad &.p. — sifon chrom DNSO
- - \prlpI’OV\u ‘ | ‘ ‘ - voda SV + TV na dno kuch. skiing — 2x RV 1/2"x3/8"; rozte& 100 mm
S |
l | | \ | ‘ ‘ AP PrAKA
® ‘ - odpad 550 mm nad &.p. — kombinovany sifon DN40 pratka + susicka
| | | ‘ - - Ix RV 1/2x3/4” prackovy, v§ska 450 mm - na osu s odpadem
I . L L? I o - PS  PISOAR
“ ‘ - odpad 550 nad &.p. — kombinovany sifon DN40 pracka + su$icka
1 N - — VV o v
. ] - samostatné stojici vana
— — - odpad cca 100 mm nad ¢.p. — sifon DNSO
- V1 - vanovd stojdnkovd baterie z podlahy — pfipojeni v podlaze
- e e
L R D okez
- odpad na dno kuch. skfiné — sifon chrom DN50
- voda SV + TV na dno kuch. skiing — 2x RV 1/2"x3/8"; rozte& 100 mm
AP Pracka
- odpad 550 mm nad &.p. - sifon pratkovy DN40
- Ix RV 1/2x3/4” prackovy, v§ska 450 mm - na osu s odpadem
MN  wrCka
- odpad 300 mm nad &.p. — myckovy sifon
- voda SV 300 mm nad &.p. mytkovy ventil RV 1/2"
SUé SUSICKA
- odpad 550 nad &.p. — kokmbinovany sifon DN40 pratka + suditka
VI WLEWKA

- sifon DNSO - 50 nad Cistou podiahou
- ndst&nnd baterie — 1150 mm nad Eistou podlahou
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