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STAVAJICI VZT JEDNOTKA

NAPOJENI STAVAJICI

DEMONTAZ A OPETOVNA
ELEKTROINSTALACE
VSE VEDENO PO POVRCHU

MONTE’/

VZT

A12/4

CHRPADLO
VZT

STAVAJIC[_ SVITID
DEMONTAZ A ZP

NA MONTAZ

DO STEJNE POZICEM!
NAPQJIT Z DESKY D2

————— PARAPETNI 7LAB

ZASUVKA JEDNONASOBNA 230V/16A, IP20, BILA
(POKUD JE KRESLENA V PARAPETNIM ZLABU TAK MODUL 45x45)

ZASUVKA JEDNONASOBNA 230V/16A, IP20, CERVENA
(POKUD JE KRESLENA V PARAPETNIM ZLABU TAK MODUL 45x45)

j./ ZASUVKA JEDNONASOBNA 230V/16A, IP20, CERVENA, MODUL 45x45
S PREP. OCHRANOU III.STUPNE

Y ZASUVKA DVOJITA 230V/16A, IP20, BILA

ZASUVKA JEDNONASOBNA 230V/16A, IP44, BILA
MONTAZ NA POVRCH

&f! ZASUVKA 400V/16A, IP44, CERVENA
MONTAZ NA POVRCH

AT ZASUVKOVA SKRIN 1x400V/16A, 2x230V/16A, IP44

—<  KABELOVY VWOD 400V
—<  KABELOVY VYVOD 230V

@ SYMBOL POSPOJENI

d” VYPINAC JEDNODUCHY 230V/10A, P20
ch VYPINAC STRIDAVY 230V/10A, IP20

V VYPINAC SERIOVY 230V/10A, IP20
© TLACITKOVY OVLADAC 230V/10A, IP20

E ROZVADEE ELEKTRO

Mx ] ROZVODNICE S PREP. OCHRANOU IIIl.STUPNE 3+1

EL.SOUSTAVA: 3/N/PE, AC, 400V, SOUSTAVA :TN-C-S

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM :
— AUTOMATICKYM ODPOJENIM 0D ZDROJE (UISTICI)
PROUDOVYM CHRANICEM

— OCHRANNYM POSPOJOVANIM

POZNAMKA:
vy$ka vypina&t 1,2m nad podiahou

vy38ka z&suvek 1,2m nad podlahou
Rozvody v kabely CYKY na povrchu v li$tach, v podhledu

F1

FIN 3

M

No (&4

KABELOVY ZLAB NAD PODHLEDEM
SVETELNE ROZVODY
ZASUVKOVE A TECHNOLOGICKE ROZVODY

PRISAZENE /ZAVESNE STAVAJICI SVITIDLO

PODHLEDOVE ZARIVKOVE SVITIDLO 4x24W, IP65
EL. PREDRADNIK, LESKLA MRIZKA+BEZP. SKLO
MONTAZ DO RASTRU 600x600

PODHLEDOVE ZARIVKOVE SVITIDLO 4x24W, IP65
EL. PREDRADNIK, LESKLA MRIZKA+BEZP. SKLO
MONTAZ DO RASTRU 600x600

S NOUZOVOU VLOZKOU

PRISAZENE NOUZOVE SVITIDLO 1x8W, IP40, S VLASTNIM ZDROJEM 1HOD
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AKCE:

SANACE AREALU

FZU CUKROVARNICKA
ILETAPA

STAVEBNIK (INVESTOR):
Fyzikalni astav AV CR v.v.i.
Na Slovance 2
169 00, Praha 8

GENERALNI PROJEKTANT:

7s architektonicka kanceldr s.r.o.
Dejvicka 919/38

160 00, PRAHA 6, BUBENEC

IC: 281 88 845

Tel.: +420 222 365 055

Email: info@7s.cz

HLAVNI INZENYR PROJEKTU:
Mgr.Ing.arch. WIESLAW KUBICA
Oldfichovice 639
739 61, Tfinec 1
Telefon: +420 602 444 722
Email: kubica@7s.cz

PROJEKTANT:

Ing.Mata$ Malak

Komenského 28A

250 92 Sestajovice

Telefon: +420 724 920 334

Email: matus.malak@electrodesign.cz

VYPRACOVAL:

Ing.Matti§ Malak

NAZEV VYKRESU:

ELEKTROINSTALACE

STUPEN PROJEKTU:
JEDNOSTUPNOVA DOKUMENTACE
UZEMNI RiZENi A STAVEBNi POVOLENi

DUR+DSP+DPS

CAST:

SILNOPROUDA ELEKTRONIKA

MERITKO:

1:50

DATUM:

6/2014

NAZEV SO/I0:

SANACE 2.PP, BUDOVA A

SO/10: CISLO VYKRESU: | CISLO PARE:

SO 01014101




