Vypoéet dostateéné vzdalenosti dle CSN EN 62305-3: 2006

Zakaznik:

Obec Racice-Pistovice, Racice 72, 683 05 Racice-Pistovice

Projekt:

Nastavba, pristavba a stav.upravy stav. Spol. salu a hospody

Cislo projektu:

2507-1755 -

pivnice + sal

Udaje o projektu:

Vypocet minimalniho poctu svodu:

Délka: 24,80 m
Sitka: 13,51 m
[Obvod: | 76,62 m|
Vypocet tfidy ochrany:

LPS I v

Minimalni pocet svod v zavislosti na tfidé ochrany:

Vypoctena |Zaokrouhleni| Vzdalenosti dle Vzdalenosti dle
hodnota |nacelé Cislo| tfidy ochrany |vypocteného poctu
svod(
Svody: 511 6 15,00 m 12,77 m
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