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KOM

LEGENDA HMOT
TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA 

PŘÍČKA, PÓROBETON TL. 150 MM  

NOSNÁ STĚNA, PÓROBETON TL. 250 MM  

PŘÍČKA, PÓROBETON TL. 100 MM  

TEPELNÁ IZOLACE - XPS ROSTLÁ ZEMINA 

NOSNÁ STĚNA, PÓROBETON TL. 450 MM  

NOSNÁ STĚNA, PÓROBETON TL. 600 MM  

NOSNÁ STĚNA, PÓROBETON TL. 300 MM  

ZHUTNĚNÁ SYPANÁ ZEMINA 

ŠTĚRKOVÝ PODSYP 

PROSTÝ BETON C16/20

ŽELEZOBETON C 25/30-XC2, OCEL 10 505 (R)

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 400 MM, VYPLNĚNÉ BETONEM C20/25,
S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ VERTIKÁLNÍ SPOJENÁ SE ZÁKLADEM - ØR12.

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 300 MM, VYPLNĚNÉ BETONEM C20/25,
S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ VERTIKÁLNÍ SPOJENÁ SE ZÁKLADEM - ØR12.

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA - FASÁDNÍ 

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL "CP"  A ZE TVÁRNIC
STÁVAJÍCÍ NENOSNÉ PŘÍČKY JSOU Z KERAMICKÝCH CIHEL A PŘÍČKOVEK

NOVÉ HMOTY 

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 500 MM, VYPLNĚNÉ BETONEM C20/25,
S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ VERTIKÁLNÍ SPOJENÁ SE ZÁKLADEM - ØR12.

ZÁMKOVÁ DLAŽBA  (VSAKOVACÍ) TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 250 MM, VYPLNĚNÉ BETONEM C20/25,
S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ VERTIKÁLNÍ SPOJENÁ SE ZÁKLADEM - ØR12.

2x 300 MM
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POZNÁMKA 

STÁVAJÍCÍ UZEMŇOVACÍ VEDENÍ FeZn 30x4 ULOŽENÉ V BETONOVÉM ZÁKLADU
OBRYS TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

- ZÁKLADOVÉ PASY JSOU TVOŘENY PROSTÝM BETONEM TŘÍDY C12/15
- ZÁKLADOVÉ PASY JSOU VŽDY ZALOŽEN V ROSTLÉM TERÉNU

OBRYS TEPELNÉ IZOLACE
OBRYS ZDIVA STÁVAJÍCÍ

HORNÍ HRANA NOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY

SPODNÍ HRANA STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU 

OBRYS - ZÁKLADOVÝ PAS NOVÝ
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