2x_STAVAJICI ﬁUP OSAZEI\}NAD SEBOU V OBV(h)VE STENE OBJEKTU
SPODNI HLAVNI UZAVER PLYNU (HUP 1) BUDE UPRAVEN — BUDE
DEMONTOVAN STAVAJICI REGULATOR TLAKU FRANCEL BB, PLYNOMER G4
A KK32 A NAHRAZEN BUDE REGULATOREM TLAKU FRANCEL B10;
PLYNOMEREM G6 (ROZTEC 250 MM) A KK40

HORNI HLAVNI UZAVER PLYNU (HUP 2) ZUSTANE ZACHOVAN

VIZ DETAIL

/
N STAVAJICI PRIPOJKA PLYNOVODU
STL PE100 SDR11 ©32x3,0 mm — DN25
UKONCENA STAVAJICIMI HLAVNIMI UZAVERY PLYN
NUTNO OVERIT SKUTEENOU POLOHU A STAV POTRUBIN! 4

LEGENDA SITI

STAVAJICI RESENE SITE
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LEGENDA

STAVAJICI HLAVNI UZAVER PLYNU VIZ SAMOSTATNY DETAIL

m navrhovany objekt

UPOZORNENI:

ZAKRES STAVAJICI SITI JE POUZE INFORMATIVNI.
PRED ZAPOCETIM ZEMNICH PRACI INVESTOR ZAJISTI
PRESNE WTYCENI INZENYRSKYCH SITI.
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