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STAVAJICI POLOHA HUP

HUP 1 (SPODNI SKRIN): STAVAJICI HLAVNI
UZAVER PLYNU KK25, NOVY REGULATOR
FRANCEL B10, NOVY PLYNOMER G6
(ROZTEC 250MM) A KK 40.

HUP 2 (HORNI SKRIN): STAVAJICI HLAVNI
UZAVER PLYNU KK25, STAVAJICI

| REGULATOR FRANCEL B6, STAVAJICI
PLYNOMER G4 (ROZTEC 100MM) A KK 32.
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POZNAMKA

SPECIFIKACI A PRESNE OSAZENI ZARIZOVACICH PREDMETU JE
TREBA PRUBEZNE KONZULTOVAT S INVESTOREM.

TRASOVANI POTRUBI JE JEN ORIETNACNI. PRIPADNE ODCHYLKY JE
POTREBA RESIT S PROJEKTANTEM CASTI.
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