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ZEMNI PLYN STL 75kPa — PRIPOJKA

OoP

ODVZDUSNOVACI POTRUBI
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PLYNOVY TEPLOVODNI KOTEL PN6 — 2200kW — 211rin/h
HORAK S PLYNULOU REGULACI 350+2800kW—LN

HLAVNI UZAVER PLYNU—KOHOUT PN40—DN50

HLAVNI UZAVER KOTELNY—HAVAR. ELMAGNETICKY—DNG65
HLAVNI UZAVER PLYN. SPOTREBICE—KOHOUT PN16—DN50
PLYNOVA REGULACNI RADA — 211n%n/h—DN50—DOD. HORAKU
PLYNOVE ARMATURY R 6/4”— DOD. HORAKU

PLYNOMER G100—DN80
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Sidlisté Nova Ves
415 01 Teplice

SITEZ <.

Centralni preddvaci stanice
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Mé&sto Nyrsko

Namésti 122
340 22 Nyrsko

Vypracoval 7&kovsky Zakazkové &islo 02 — 16
=, 2 | batum 08 / 2016
Kontroloval Ing. Jan Mandzak ﬂl‘ta Stuperi Dzs
[ M&Fitko -

Akce :

Rekonstrukce zdroje a sité centralniho zasobovani

teplem ve mésté Nyrsko

D4 — PS 04 — Plynova kotelna a VS

D4.2 — Vnitrni plynovod
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