NOVE POTRUBI NTL PLYNOVODU NAPOJIT
NA STAVAJICI NTL PLYNOVOD

STAVAJICI NTL PLYNOVOD — 2,0 kPa
+ + + +

LEGENDA ZARIZENi V KOTELNE

PLYNOWY ZAVESNY KONDENZAGNI KOTEL Jmenovity tepelng vgkon 20-100 kW (50/30°C)
UZAVRENY SPOTREBIC TYP "C”

Normovany stupedt vyuZiti a7 do 98% (Hs)/ 109% (HI)

Spotfeba zemniho plynu 10,5 m3/h,

ODPOCTOVY PLYNOMER G 16 Omox=250 m3/h S IMPULSNIM VYSTUPEM
PLYNOMER PRIPOJEN NA STAVAJICI DATOVY SYSTEM

HLAVNI UZAVER KOTELNY MKK65
AUTOMATICKY BEZPECNOSTNI VENTIL DN 65, 230V

h 0DVZDUSKOVACI POTRUBI DN5 VEDENO SACHTOU NAD STRECHU
MUST BYT UZEMNENO A ZAJISTENO PROTI VNIKNUTI VODY

AUTORIZACNI RAZITKO

GENERALN[ PROJEKTANT :

tel.: 566 697 371
email : santis@ateliersantis.cz
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7dar nad Sazavou

VEDOUCI ARCHITEKT ing.arch.Zezula Martin /WNWK ,TJ/ tel.: 725 837 519 e—mail : zezula@ateliersantis.cz
VEDOUCI PROJEKCE Kocmanek Martin § tel.: 702 166 988 e—mail : kocmanek@ateliersantis.cz
HL. INZ. PROJEKTU Kocmanek Martin % tel.: 702 166 988 e—mail : kocmanek@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL Bougek Ladislav U tel.: 603 147 985 e—mail : bousekl@seznam.cz
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KONTROLOVAL Ing. Zden&k Tulis Q\I\I\ e—mail : tulis@ateliersantis.cz

g
INVESTOR

Cooper—Standard Automotive Ceskd Republika s.r.o., Jamskad 2191/33, 59101 Zdar nad Sé&zavou

ZASTOUPENY Rolf Max Herzog, jednatel spolenosti tel.: e—mail
KONTAKTNI OSOBA Lenka Novékova tel.: 602 180 003 e—mail : lenka.novakova@cooperstandard.com
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STAVEBNI URAD

Zdar nad Sazavou

NAZEV STAVBY

REKONSTRUKCE KOTELNY >U_<__Z_m._._~.o<,._._<zm BUDOVY
FY. COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE CR s.r.o0.

STAVEBNI OBJEKT

SO—01 ADMINISTRATIVNI BUDOVA

CAST D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB — VNITRNI ROZVOD PLYNU
NAZEV VWKRESU méritko & vikresu
AXONOMETRIE KOTELNY 1:50 02
CISLO ZAKAZKY CLENENI DOKUMENTACE DATUM stuperi PD
2015/16/DPS D.1 16.10.2015 DPS




