2 NP

STAVAJICi STOUPACKA BUDE
VYCISTENA, VCETNE STAVAUJICI
VYFUKOVE HLAVICE

[tﬁ:ﬁ:ﬁ:h

[
F
[

1610

AL

-50m3/h Q2=

1700

Zarizeni &.2
Potrubni ventilator

TD—350/125 SILENT

Q=265m3/hod
Pel=30W, 230V

Poznamka:

MNOZSTVi VZDUCHU PRiVOD/ODVOD m3/hod
=z

~a =
DODAVATEL STAVBY ZAJISTi ZHOTOVENi VSECH PROSTUPU V
OBVODOVYCH STENACH, PRICKACH A NASLEDNE DOZDENI DO
PUVODNIHO STAVU

KONECNA POLOHA VZT POTRUBI BUDE URCENA PRI MONTAZI V

KOORDINACI SE S INSTALACEMI VEDENYMI POD STROPEM
STROJOVNY VZDUCHOTECHNIKY

KONECNA POLOHA PRIVODNICH TEXTILNICH VYUSTiI BUDE

URCENA PRI MONTAZI V NAVAZNOSTI NA OSVETLENi V PROSTORU
VARNY

VZT POTRUBI VEDENE VE VENKOVNIM PROSTORU BUDE TEPELNE
IZOLOVANO SAMOLEPICi KAUCUKOVOU IZOLACI V t1.40 mm A
NASLEDNE OPLECHOVANO Al PLECHEM

NEDILNOU SOUCASTi VZDUCHOTECHNIKY JE SYSTEM MERENI A
REGULACE, KTERY ZAJISTi CHOD A OVLADANIi SYSTEMU DLE
POZADAVKU ZASKOLENE OBSLUHY

PFi montazi rozvodl dodrzovat montazni pokyny pro omezeni pfenosu hluku
do konstrukce.

Prostupy rozvodua konstrukcemi - pruzny prichod stavebni konstrukci, otvor
vétSi 0 25 mm, spara vyplnéna pruznym materialem s dotésnénim trvale
pruznym tmelem.

Utésnéni prostupl mezi jednotlivymi pozarnimi useky bude provedeno napf.
vyrobky Hilti, odolnost dle PBR.

Polohy prostupt nutno koordinovat s projekty specialistu.

Nedilnou sou&asti je technicka zprava a PBR.

POR.C. DATUM POPIS ZMENY PROJEKTANT EggJPSXTEENNTY SCHVALIL
REVIZE
PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROJEKTANT SCHVALIL
Karel Kubinek Viastimil Satra Ing. Martin Hejl < H PP
MISTO STAVBY: p.&. st 343, k.U. Pfimda CH PSggEKTRPLIZENé S.r.o.
zeri, Revoluéni 56a
INVESTOR : Mésto Pfimda, nameésti Republiky 112, Pfimda 348 06 Tel: 377 4344 11 Fax: 377 4344 79
STAVBA: &S v P ’ FORMAT VYTISK C.
ZS F’rlmda - stvavebvnl Upravy stravovaciho | — 0572020
pavilonu, odlucovac tuku STUPEN DPS
Ps: D.1.4c Vzduchotechnika CisLo ZaKAZKY 0200062
MERITKO 1:50
NAZEV : PLOJ DO RYS 2 N P ARCHIVNI CISLO :
' 020006Z-D.1.4a-03
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