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STAVAJICI STOUPACKA BUDE
VYCISTENA, VEETNE STAVAJICI
VYFUKOVE HLAVICE
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7 § 7 DODAVATEL STAVBY ZAJISTi ZHOTOVENi VSECH PROSTUPU V
? § / OBVODOVYCH STENACH, PRICKACH A NASLEDNE DOZDENI DO
? 2 / PUVODNIHO STAVU
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A % T KONECNA POLOHA PRIVODNICH TEXTILNICH VYUSTiI BUDE
% §_ URCENA PRI MONTAZI V NAVAZNOSTI NA OSVETLENI V PROSTORU
- VARNY
VZT POTRUBI VEDENE VE VENKOVNIM PROSTORU BUDE TEPELNE
g IZOLOVANO SAMOLEPICi KAUCUKOVOU IZOLACI V t.40 mm A

NASLEDNE OPLECHOVANO Al PLECHEM

NEDILNOU SOUCASTi VZDUCHOTECHNIKY JE SYSTEM MERENI A
REGULACE, KTERY ZAJISTi CHOD A OVLADANI SYSTEMU DLE
POZADAVKU ZASKOLENE OBSLUHY
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PFi montazi rozvodl dodrzovat montazni pokyny pro omezeni pfenosu hluku
do konstrukce.
Prostupy rozvodua konstrukcemi - pruzny prichod stavebni konstrukci, otvor
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1 % pruznym tmelem.
* §_ x\q’, §:[ 8 Utésnéni prostupl mezi jednovtlivymi pozarnimi useky bude provedeno napf.
% - > g vyrobky Hilti, odolnost dle PBR.
% §% — Polohy prostupt nutno koordinovat s projekty specialistu.
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> § N ( ‘8 T Nedilnou soucasti je technicka zprava a PBR.
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