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Qtr=0,81 kW, 70/55°C " Qtr=0,81 kW, 70/55°C

=301 kW; /55t PRIVODNT POTRUBI RADIATORY 70°C
VRATNE POTRUBI RADIATORY 55°C
PRIVODNT POTRUBI VZDUCHOTECHNIKA 70°C
VRATNE POTRUBI VZDUCHOTECHNIKA 50°C
POTRUBT CHLADIVA

OCELOVE DESKOVE TELESO HLADKE

DESKOVE TELESO DESKOVE TELESO o
Q=081 kW, 70/55°C Qtr=0,81 kW, 70/55°C . ST. VYSKA: 600 mm
. Vi 10/55°C DESKOVE TELESO ST. DELKA: 700 mm
Qfr=0,85 kW; 0/55°C NAVRZENO NA TEPLOTNI SPAD 70/55°C
LAVICOVY KONVEKTOR
y e ST, VYSKA: 150 mm; ST. HLOUBKA: 130 mm
LAVICOVY KONVEKTOR ST. DELKA: 1400 mm
Qtr=0,84 kW; 70/55°C NAVRZENQ NA TEPLOTNI SPAD 70/55°C
OCELOVE TRUBKOVE TELESO
—e——o ST, VYSKA: 1500 mm
TRUBKOVE TELESO ST. DELKA: 600 mm
Qtr=0,85 kW; 70/55°C NAVRZENO NA TEPLOTNI SPAD 70/55°C
o PROSTOROVY TERMOSTAT

DESKOVE TELESO —
Qtr=0,81 kW, 70/55°C VYPOCTOVA TEPLOTA ZIMA
E— |
VYPOCTOVA TEPLOTA LETO

OZNACENI STOUPACKY TOPENI / CHLAZENI

. STOUPACKA TOPENI
DESKOVE TELESO ” -
Q=081 KW: F0/55°C . m STOUPACKA CHLAZENI

POZNAMKY:

- PRED ZAHAJENIM MONTAZE JE TREBA PROVERIT PROVEDITELNOST RESENT A

V PRIPADE KOLIZI RESIT TOTO NEPRODLENE S GP ZA UCASTI VSECH PROFESI

- PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU PRO STAVEBNI

POVOLEN A K TOMUTO UCELU MA BYT POUZITA. NEJEDNA SE O DOKUMENTACI

o PRO VYBER DODAVATELE STAVBY, PROVADECT PROJEKT NEBO DILENSKOU

A DESKOVE TELESO DOKUMENTAC. PRI ZPRACOVANT VY3STHO STUPNE PD MUST BYT DODRZENY

Q=081 ki, 70/55°C PODMINKY STANOVENE V ROZHODNUTI O UMISTENT STAVBY, STAVEBNIM
POVOLEN A JEJICH ZMEN. DOKUMENTACE MUST BYT POUZITA JAKO CELEK,
TEDY VCETNE VSECH JEJICH CASTI A VEETNE TECHNICKYCH ZPRAV.
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CH2.04
VNITRNT JEDNOTKA NASTENNA
CHLADICT VYKON 2,5 kw

PRIKON 0,04 kW, PROUD 0,20 A
HLADINA_AKUS. TLAKU v 1n 26 dB[A)
DESKOVE TELESO
Qtr=0,39 kW; 70/55°C

DESKOVE TELESO
Qtr=0,81 kW, 70/55°C

DESKOVE TELESO
Qtr=0,78 kW; 70/55°C

DESKOVE TELESO
Qtr=0,78 kW, 0/55°C

DESKOVE TELESO
Qtr=0,81 kW, 70/55°C

DESKOVE TELESO DESKOVE TELESO DESKOVE TELESO DESKOVE TELESO DESKOVE TELESO DESKOVE TELESO DESKOVE TELESO DESKOVE TELESO
Qtr=0,75 kW; 70/55°C Qtr=0,75 kW, 70/55°C Qtr=0,75 kW, 70/55°C Qtr=0,75 kW, 70/55°C Qtr=0,75 kW; 70/55°C Qtr=0,75 kW; 70/55°C Qtr=0,75 kW, 70/55°C Qtr=0,75 kW; 70/55°C

I el el el

Qfr=0,81 kW, 70/55°C

i
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+0,000=207,700 m n.m
Zakladni skola U Elektry Il
DESKOVE TELESO ulice Sousedfkova, Praha 9 DOKUMENTACE
Qfr=081 KW, T0/55°C k.G. Vysotany (okres Hlawnf mésto Praha) PROZ ESE’%EN'
—_— i
Méstska ¢ast Praha 9
Sokolovska 324/14, 180 49 Praha 9
ARCHITEKTONICKE RESENI ARCHITEKT
DESKOVE TELESO Mgr.A. Ale$ Lapka
Qbr=0,81 kW, 70/55°C . 'A‘ .] E‘ ARCHTEKT
Ing.arch. Martin Kuklik
ADR s.r.0.
ARCHITEKTURA DESIGN REALIZACE
Libinska 3127/1, Praha 5
T:257210252  F:257 210 244

E: adr@adr.cz INTERNET: www.adr.cz
. 2:209 GENERALNI PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROJEKTANT
DESKOVE TELESO Ing. Martin Zavodny
Qfr=0,81 kW; 70/55°C
) ; HLAWNI INZENYR PROJEKTU
%MART Sp0| S I.0. |ng Tomas Zeman

PROJEKCNI KANCELAR
OHRADNI 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157
INTERNET: WWW.BOMART.CZ

E-MAIL: INFO@BOMART.CZ

ZPRACOVATEL CASTI ZODPOVEDNY PROJEKTANT
LUKAS VITEK Lr;%xamn Smid|
L POD LOUKOU 303, 251 01 TEHOV W
DESKOVE TELESO TEL. +420 724 548 468 Lukas Vitek

Qfr=0,75 kW, 70/55°C EMAIL: lukas.vitek@me.com
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