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2
UT-RAD

CH.2.06
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
CHLADÍCÍ VÝKON 2,5 kW
PŘÍKON 0,04 kW, PROUD 0,20 A
HLADINA AKUS. TLAKU v 1m 26 dB(A)

1
CH-SLB

L:24°CZ:24°C

2
CH-IT

ZNAČKA

POZNÁMKY:
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ A
V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TOTO NEPRODLENĚ S GP ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ
POVOLENÍ A K TOMUTO ÚČELU MÁ BÝT POUŽITA. NEJEDNÁ SE O DOKUMENTACI
PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY, PROVÁDĚCÍ PROJEKT NEBO DÍLENSKOU
DOKUMENTACI. PŘI ZPRACOVÁNÍ VYŠŠÍHO STUPNĚ PD MUSÍ BÝT DODRŽENY
PODMÍNKY STANOVENÉ V ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍM
POVOLENÍ A JEJICH ZMĚN. DOKUMENTACE MUSÍ BÝT POUŽITA JAKO CELEK,
TEDY VČETNĚ VŠECH JEJÍCH ČÁSTÍ A VČETNĚ TECHNICKÝCH ZPRÁV.

OCELOVÉ TRUBKOVÉ TĚLESO
ST. VÝŠKA: 1500 mm
ST. DÉLKA: 600 mm
NAVRŽENO NA TEPLOTNÍ SPÁD 70/55°C

OZNAČENÍ STOUPAČKY TOPENÍ / CHLAZENÍ

OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO HLADKÉ
ST. VÝŠKA: 600 mm
ST. DÉLKA: 700 mm
NAVRŽENO NA TEPLOTNÍ SPÁD 70/55°C

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ RADIÁTORY 70°C
VRATNÉ POTRUBÍ RADIÁTORY 55°C

T PROSTOROVÝ TERMOSTAT

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ZDROJ 75°C
VRATNÉ POTRUBÍ ZDROJ 55°C

POPIS

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKA 70°C
VRATNÉ POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKA 50°C

DESKOVÉ TĚLESO
Qtr=0,85 kW; 70/55°C

TRUBKOVÉ TĚLESO
Qtr=0,85 kW; 70/55°C

LAVICOVÝ KONVEKTOR
Qtr=0,84 kW; 70/55°C

LAVICOVÝ KONVEKTOR
ST. VÝŠKA: 150 mm; ST. HLOUBKA: 130 mm
ST. DÉLKA: 1400 mm
NAVRŽENO NA TEPLOTNÍ SPÁD 70/55°C

POTRUBÍ CHLADIVA

A.T1 CH.2

18x1i STOUPAČKA TOPENÍ

STOUPAČKA CHLAZENÍ

Z:15°C

L:26°C

VÝPOČTOVÁ TEPLOTA ZIMA

VÝPOČTOVÁ TEPLOTA LÉTO

D1.2.AB Vytápění a chlazení
JTSK

ČSNS/Bpv

12 x A4D1.2.AB.08

Ing. Martin Šmídl

E-MAIL: INFO@BOMART.CZ

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

BOMART spol. s r.o.

INTERNET: WWW.BOMART.CZ
OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157

Lukáš Vítek

Půdorys 5.NP
1:100

SO 01 - Základní škola

±0,000=207,700 m n.m

Ing. Tomáš Zeman

Ing. Martin Závodný

ADR s.r.o.
ARCHITEKTURA DESIGN REALIZACE
Libínská 3127/1, Praha 5
T: 257 210 252 F: 257 210 244
E: adr@adr.cz INTERNET: www.adr.cz

Mgr.A. Aleš Lapka

Ing.arch. Martin Kuklík 

Základní škola U Elektry II

Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9 
Městská část Praha 9

06/2025001/2025

LUKÁŠ VÍTEK
POD LOUKOU 303, 251 01 TEHOV
TEL. +420 724 548 468
EMAIL: lukas.vitek@me.com
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