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LEGENDA POTRUBI

KANALIZACNI POTRUBI SVODNE—SPLASKOVE — PVC—U (KG) SN8
KANALIZACNI POTRUBI SVODNE—SPLASKOVE — PVC—U (KG) SN8
KANALIZACNI POTRUBI SVODNE-DESTOVE — PVC—U (KG) SN8

KANALIZACNI POTRUBI ODPADNI—SPLASKOVE — PP(HT)
KANALIZACNI POTRUBI ODPADNI-DESTOVE — PP(HT)

VENKOVNI DESTOVA KANALIZACE PP SN10

— = — — —2 — STAVAJICI KANALIZACNI PRIPOJKY
(PRUBEH ORIENTACNI, PREDEM OVERIT PRUBEH A HLOUBKU)

— =>—— STAVAJICI VODOVODNI PRIPOJKY (ORIENTAGNI POLOHA)
T STAVAJICI STL PLYNOVODNI PRIPOJKA

POZNAMKA

— KANALIZACNI POTRUBI JE ZNACENO JMENOVITYM VNEJSIM ROZMEREM
— VNEJSI ROZVODY ULOZENY V NEZAMRZNE HLOUBCE POD UROVNI TERENU
(DESTOVE POTRUBI PRIPADNE TEPELNE IZOLOVANO)
— SVODNA POTRUBI JE MOZNO SPOJOVAT JEN JEDNODUCHYMI ODBOCKAMI
S BOCNIM UHLEM PRIPOJEN( 45° AZ 60°
— PRECHOD ODPADN/HO POTRUBI NA SVODNE BUDE PROVEDEN:
A) POMOCI PATKOVEHO KOLENA S OHLEM 87°, NEBO DVEMA KOLENY S UHLEM 45°
A ZVETSENIM JMENOVITE SVETLOSTI ODPADNIHO POTRUBI TESNE NAD NIMI,
B) POMOCI DVOU KOLEN O UHLU 45° S MEZIKUSEM TRUBKY O DELCE
MIN. 250 mm BEZ ZMENY JMENOVITE SVETLOSTI
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