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— KANALIZACNI POTRUBI JE ZNACENO JMENOVITYM VNEJSIM ROZMEREM
2.NP — VESKERE ZARIZOVACI PREDMETY JE NUTNE NAPOJIT NA ZAPACHOVOU UZAVERU S VYSKOU
+3,240 VODNIHO SLOUPCE MIN. 50 mm
— VSECHNA PRIPOJOVACI POTRUBI BUDOU PROVEDENA S MINIMALNIM SKLONEM 3 % .
— PROSTUPY POTRUBI STROPNIMI A PODLAHOVYMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATRENY PRUCHODKOU
— POTRUBI VEDENE V DRAZKACH BUDE CHRANENO PROTI MECH. POSKOZENI PLSTENMI PASY
— UCHYCENI POTRUBI DLE MONTAZNIHO NAVODU VYROBCE ) .
— PRESNE POZICE A VYSKY KANALIZACNICH VYVODU DLE KLASICKYCH STANDARDU, NEBO BUDOU
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