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HLUBINNY VRT 3x90 m

PRISTAVBA NOVE KUCHYNE_ZASTAVENA PLOCHA_165,60m?

C.P.100, PUVODNI OBJEKT MS NEMOJOV_ZASTAVENA PLOCHA_315,14m?
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PODZEMNI KABELOVE VEDENI AYKY 4x240+120_21bm_CEZ Distribuce -
OPRAVA DISTRIBUCNI SOUSTAVY dle smlouvy o pFipojeni 25_SOP_01_ 4122473568

NOVY AREALOVY ROZVOD ELEKTRO AYKY 3x240+120_16bm

NOVY AREALOVY ROZVOD ELEKTRO CYKY 4x10_16bm

NAVRHOVANA AREALOVA SPLASKOVA KANALIZACE DN160_35bm

NAVRHOVANA AREALOVA TUKOVA KANALIZACE DN160_10bm
NAVRHOVANA AREALOVA DESTOVA KANALIZACE — DN125;DN160_81bm

NAVRHOVANE DRENAZNI POTRUBI PODEL 1.PP_18,50m; ZAKONCENA SACHTOU d600mm; hi.—3,30

VSAKOVACI GALERIE, UZITNY OBJEM 18,312 m3

PRIPOJKOVA SMYCKOVA SKRIN CEZ DO VYKLENKU S 2X SADA 00 SMYCKA NA VSTUPU 240MM2

ELEKTROMEROVY ROZVADEC PRO NEPRIME MERENI 125A PRO CEZ

OTP — ODLUCOVAC TUKU OTP1 SE SACHTOVYM VSTUPEM

PT= +0,24
UT= £+ 0,00
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LEGENDA — STAVAJICI SITE

STAVAJICI VEDENI VEREJNEHO VODOVODU

STAVAJICI VODOVODNI PRIPOJKA (NEZAMERENY PRUBEH)
STAVAJICI VEDENI VEREJUNE KANALIZACE

STAVAJICI AREALOVA SPLASKOVA KANALIZACE

STAVAJICI ZAMERENY PRUBEH METALICKEHO KABELU — CETIN

STAVAJICT PODZEMNI VEDENI NN do 1kV - CEZ

STAVAJICI ZRUSENY KABEL PODZEMNIHO VEDENI NN do 1kV,
AYKY 4x70 — CEZ Distribuce

NADZEMNI VEDENI VN do 35kV — CEZ Distribuce

NADZEMNI VEDENI NN do 1kV — CEZ Distribuce

STANICE do 52kV (STOZAROVA) — CEZ

STAVAJICI OPLOCENI

katastralni

~

ozem

DOCASNA VSTUPNI
BRANKA PRO M$ $.900mm

DolnT Nemojov

STAVEBNI OBJEKTY:

SO_01 PRISTAVBA NOVE KUCHYNE

SO_02 NOVA AREALOVA SPLASKOVA KANALIZACE

SO_03 NOVA AREALOVA DESTOVA KANALIZACE + VSAKOVACI GALERIE

STAVAJICI SS200
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SO_04 NOVE PROVEDENI ZPEVNENYCH PLOCH

NAPOJENI NA STAVAUICI
POTRUBI KG150

141 /2

POZNAMKA

VESKERE SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTACNE
PRED ZAPOCETIM ZEMNICH PRACI NUTNO PROVEST VYTYCENI VSECH STAVAJICICH PODZEMNICH SITI

PRI SOUBEHU A KRIZENI SITI TECHNICKEHO VYBAVENI MUSI BYT DODRZENY ODSTUPY DLE CSN 73 6005

ZODP.PROJEKTANT: MARTIN FEJK

VYPRACOVAL: MARTIN FEJK

STUPEX. DPSA PROFESE: ZDRAVOTNA TECHNIKA

INVESTOR: Obec Nemojov, Doln?Nemojov 13, 544 61 Nemojov

MAFEP energo sr.o.

VERDEK 61

DVUR KRALOVE NAD LABEM

544 01
ICO: 287 86 165

STAVEBNI GPRAVY OBJEKTU MATERSKE 3KOLY &p.100
PRISTAVBA NOVE KUCHYNE, st.p.&.109 ,k.G. Doln Nemojov

DATUM:  03/2025

FORMIT:  2xA4

SITUACE

M7y, 1:350
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