LEGENDA POTRUBI:

Dateubt PVC KG <olatkovs TABULKA MISTNOSTI
ofrubi splaskove —
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* Potrubf PVC KG dedtové EM. MISTNOST VYSKA | PLOC __ PODLARA STENY STROP
# Potrubi PP hluktlumici [m] [M?] Nd&slapnd vrstva  |Ozn.
PFipojovaCT pofrubT PP HT CIHLOVA DLATBA —dsponr(\)iO%orﬁe—novd sanacni omitka |- oprava omitek
) .. 0 v. 2000mm - snizeny zatepleny SDK podhled $6
Potrubi studené vod 113 ZADVERI Z ULICE 2,7 7.80 bez tep. izolace, P4 - horni partie - oprava stav. omitek e reee
. , y - celoplosné prestukovdni
—_— e — - Potrubi feple VOdy ) ~ - spodni partie - nova sanacni omitka - oprava omitek ,
Potrubi cirkulace 114 CHODBA 2,7 3,00 CleLea\e/sizgécAe%BA P4 dﬁovrn?g%?q‘em oprava siéy. omitek - snizeny zatepleny SDK podhled $6
+ Plynovod - celoplodné prestukovani
) . - spodni partie - nova sanacni omitka —oprovovort]ﬁevkv o
15 7ADVERI ZE DVORA 9.10 CleLeZOT\e/sizaéﬁ\eZ/BA P4 dr?o‘/m?g%?q‘em e s ook - celoploiné prestukovani
- celoplosné prestukovani
Celkova plocha [m?*]: 19,90
TABULKA MISTNOSTI
nereSenych v PD
. ) VYSKA |PLOCHA
C.M. MISTNOST (M [m?]
1.20 OBCHOD 1 2,9 19,90
1.21 OBCHOD 1 1,3-2,7 13,40
1.22 OBCHOD 1 1,3-2,8 7.90
1.23 OBCHOD 1 2,9 1,10
1.24 OBCHOD 2 2,9 22,00
1.25 OBCHOD 2 1,1-2,7 9,70
1.26 OBCHOD 2 0,6-2,7 6,10
Celkova plocha [m?]:| 80,10
Potrubi vedeﬁo v nasypu klenby. Na potrubi
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. LEGENDA VYTOK ARMATUR VYPRACOVAL: Ing. Ondrej Vomacka DATUM: 06/2024 CKOPIE:
POZN A MK A: SUB  Stojankova umyvadlova baterie AUTORIZOVAL: Miroslav YoméEka FORMAT:  6AL ING. .~
SDB  Stojankova dfezové baterie, dlouhé raménko STUPEN: Provedeni stavby (DPS| MERITKQ:  1:50 ”””’ﬂgka
Veskere prostupy mezi jednoﬂivymi poférn]mi ﬂseky budou NVB Nasténna vanova baterie, vc. SpFChOVéhO kompletu INVESTOR: CESRO/kEUI'nlOVSBy rO/ZVOJOVy fond spol. s r.o. ” d H
opatieny protipozarni maZetou nebo protipoZzarnim tmelem. NSB  Nasténna sprchova baterie, v¢. sprchoveho kompletu Masna c.p. 131, Cesky Krumlov, 38101 ” ’gl
PouZiti se bude Fidit dle pozarné bezpecnostniho Feseni RV-~ Rohovy ventil | Byfovy diim Latran 20, Stavebni pravy hlavniho objektu www.vomackaondrej.cz
stavby a dle pokynd vyrobce opatfent. NPV Najs’r?nm// pravckov/y ven’rll parc.c.st. 7136, k.u. Cesky Krumlov - Latran :?:ill:;ﬁ:gmg?:kaonnrei.cz EVYKRESU:
NMV' Nastenny myckovy ventil D.1.4.1 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE Ke HFiSti 202, 37371 Hiincova Hora
_ _ 16:76583414 ]
OBSAH VYKRESU:  PUDORYS 1.NP - kanalizace
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