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LEGENDA:
2NP - POTRUBI PLASTOVE HRDLOVE TYPU “HT” A “KG” A TLAKOVE TYPU “PE”
N - TYP “HT” VEDEN V OBJEKTU V DRAZCE V KONSTRUKCI STEN A V INSTALACNICH PREDSTENACH, PROJEKT  , . )
POPR. V PODLAZE BYTOVY DUM LIBEZNICE
- STOUPACKY VEDENY V INSTALACNICH SACHTACH, NA STOUPACKACH BUDOU UMISTENY CISTICI KUSY
- TYP “KG” VEDEN V RYZE V ZEMI V P[SKOVEM OBSYPU POD PODLAHOU NP o
- PRPOJOVACI A POTRUBNI TVAROVKY, VPUSTI ATD. TYPOVE, NAPR. HL *0,000 = 229,380 m.n.m. (vySkovy systém BpV)
- VPUSTI V 1PP BUDOU PRECERPAVANY POMOCT LOKALNTHO PODPODLAHOVEHO PRECERPAVACTHO INVESTOR
obec Libeznice
oHOD ZARIZENT S PODLAHOVOU MRIZKOU S ODTOKEM TRiicka 43, 50 65 Libeznice
il - SPLASKOVA KANALIZACE BUDE NAPOJENA NA STAVAJCI PRIPOJKU KANALIZACE
- KLIMA JEDNOTKY A ODKAPY VZT STOUPACEK BUDOU NAPOJENY PRES ZAPACHOVE UZAVERKY S KULICKOU QU;%“ ARCHITEKTI
- ODVOD DESTOVYCH VOD BEZE ZMENY eior bod Aok &1 0.
- NA PATACH DESTOVYCH SVODU BUDOU VYCISTENY A ZKONTROLOVANY STAVAJICT LAPACE SPLAVENIN Osadni 799/26, 170 00 Praha 7
<o o <o
= =2 2 Ing. arch. Vojtéch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka
. PROJEKTANT CASTI
LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU: Ing. Radek Mriak
Lh kéa 55, 252 41 Dolni Brez
U UMYVADLO BILE 500/400/175mm + ZAPACHOVA UZAVERKA UMYVADLOVA olecka o Eresa
[CK100 UM UMYVATKO BILE 370/210/120mm + ZAPACHOVA UZAVERKA UMYVADLOVA KRESLIL: Ing. Radek Mriidk
=t % % U-l UMYVADLO BILE 500/400/175mm + ZAPACHOVA UZAVERKA UMYVADLOVA (UPRAVA PRO TP) ZODP. PROJEKTANT: Ing. Radek Mriidk
90 | | o0 WC KLOZET ZAVESNY BILY 365/400/545mm NA INSTALACNIM MODULU, VC. TLACITKA A SEDATKA CAST
INP 100/50 50 | I I | 50 WC-I KLOZET ZAVESNY BILY PRO TP 700/360/355mm NA INSTALACNIM MODULU, VC. TLACTTKA A SEDATKA D.1.4.1 KANALIZAGE
[ 00/ 100/100 0o s SPRCHOVA VANICKA BILA SE SPRCHOVYMI DVERMI + ZAPACHOVA UZAVERKA SPRCHOVA ~AZEV VKRESU
F( S SPRCHOVA VANICKA BILA S OSAZENTM PRO TP + ZAPACHOVA UZAVERKA SPRCHOVA REZY STOUP A(": K AMI
- = v VANA PRIMA, BILA 1500/800mm, RESP. 1800/700mm + ZAPACHOVA UZAVERKA VANOVA, KOMPLET
D+MY DREZ NEREZOVY + ZAPACHOVA UZAVERKA DREZOVA S NAPOJENIM MYCKY
PR PRACKA + ZAPACHOVA UZAVERKA PRO PRACKU STUPEN DOKUMENTACE DATUM
KL KLIMA JEDNOTKY + ZAPACHOVA UZAVERKA S KULICKOU (ZUK) DPS 2&F 2025
VY VYLEVKA BILA, ZAVESNA 455/380/350mm + ZAPACHOVA UZAVERKA DREZOVA MERITK
1:50 ° 1 0

PRESNA SPECIFIKACE viz. KNHA SPECIFIKACI V ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI CASTI




