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STAVAJICT VODOVODNI b

LEGENDA POTRUBI:

————————— = NAVRHOVANY ROZVOD STUDENE VODY
—ee—ee—ee—- NAVRHOVANY ROZVOD TEPLE UZITKOVE VODY
e —es — NAVRHOVANY ROZVOD CIRKULACE TUV
——————— NAVRHOVANY ROZVOD POZARNI VODY

STOUPACKA STUDENE VODY, TEPLE
UZITKOVE VODY A CIRKULACE

STOUPACKA POZARNI VODY

ST40x5,5-iz.13
ST20x2,8-2.20
ST32x4,4-i240

NAPOJENI ZASOBNIKU TUV:

\21 o--<l3—i-—-- TUV-50x6,

o

NAPOJENI ZASOBNIKU TUV (PO SMERU MEDIA)
SV - KK 40, REDUKCNI' VENTIL, ZKUSEBNI VENTIL,
ZV 40, HRDLO TLAKOMERU, KK 40, POJISTNY
VENTIL 3bar, VK 15 + 2xKK 25
TUV - 2x KK 25
C - KK 20, CRKULACNI' CEPADLO WILO Z 20, ZV 20, KK 20

i
i—cﬁ-‘LEoTM-cﬁ— SV-50x6,9
!

LEGENDA:

- PATERNI POTRUBI A STOUPACKY Z TRUB PLASTOVYCH S AL VLOZKOU, PATERNI POTRUB[ VEDENO
POD STROPEM 1PP A POD PODLAHOU INP, IZOLOVANO NATRUBKOVOU IZOLACT TL. 13-40mm DLE DIMENZE

- UMISTENI STOUPACEK V SACHTACH KOORDINOVAT S OSTATNIMI POTRUBIMI (K, TOP, EL, VZT)

= VNITRNI" PRPOJOVACT POTRUBI PLASTOVE Z TRUB PPR PN 16 VEDENYCH V KONSTRUKCI
PRICEK A V INSTALACNICH PREDSTENACH A IZOLOVANO NATRUBKOVOU IZOLACT TL. 9mm

- POZARNI VODOVOD Z TRUB OCELOVYCH PRO VODU, NAPOJENO NA ROZVOD SV PRES POTRUBNI ODDELOVAC

- ROZVODY DO JEDNOTLIVYCH BYTU, RESP. JEDNOTEK V INP, NAPOJENY NA STOUPACKY PRES UZAVIRACT
ARMATURY (KK - KULOVY KOHOUT) A VODOMERY NA SV A TUV (VOD)

- NA PATACH STOUPACEK OSAZENY UZAVIRACI ARMATURY S VYPOUSTENTM (KKv), RESP. MULTIFUNKCT
CIRKULACNI VENTLY (MCV)

- PRIPRAVA TUV CENTRALNE V NEPRTMOTOPNEM ZASOBNKU (2x] TUV V KOTELNE O OBJEMU 2x500lt,
NAPOJENI' DLE DOPORUCENI VYROBCE A CSN

- POZARNI HYDRANTY S TVAROVE STALOU HADICI D19-30m, SPECIFIKACE DLE ZPRAVY POZARNT OCHRANY (H)

PROJEKT

BYTOVY DUM LIBEZNICE

+ 0,000 = 229,380 m.n.m. (vySkovy systém BpV)

INVESTOR
obec Libeznice
Mélnicka 43, 250 65 Libeznice

AUTOR
BOD ARCHITEKTI

Atelier bod architekti s.r.o.
Osadni 799/26, 170 00 Praha 7

Ing. arch. Vojtéch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka

PROJEKTANT CASTI

Ing. Radek Mriak
Lhotecké 55, 252 41 Dolni Bfezany

KRESLIL: Ing. Radek Mriidk
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Radek Mriiak
CAST

D.1.4.2 VODOVOD

NAZEV VYKRESU

PUDORYS 1.PP

STUPEN DOKUMENTACE DATUM
DPS zafi 2025

MERITKO
03




